Bezirksregierung Kéln

Umweltinspektionsbericht

Beh.-/Ast.-/Anlagennummer -

Aktenzeichen Bericht 54.02.03-502.06 vom 21.06.2016
Betreiber/Firma Wasserwerk der Gemeinde Blankenheim
Standort Koblenzer Str. 19, 53945 Blankenheim
Anlage Klaranlage Freilingen,

Alter Bach, 53945 Blankenheim
Datum und Dauer der 08.06.2016; 1,0 Stunden
Umweltiberwachung
Weitere beteiligte Behdrden keine

A) Uberwachungsumfang
Medieniibergreifende Uberwachung gemaR § 116 Landeswassergesetz mit den Schwerpunkten
Abwasserbehandlung, Klarschlammbehandlung und Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen

B) Grundlage der Uberwachung

§ 116 Landeswassergesetz (LWG)
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (VAwWS)

C) Uberwachungsergebnis (Méangeldefinitionen siehe Anlage)
Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prifrahmens
keine Méngel X
geringfugige Mangel -
erhebliche Mangel -
schwerwiegende Méngel -

D) Veranlasste MaRnahmen
MafRnahmen der Behtrde -



Anlage

Méangeldefinitionen

Geringfligige Mangel

sind festgestellte VerstéRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht
zu Umweltbeeintrachtigungen filhren kénnen. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist
ausreichend. Der Betreiber bestétigt die Beseitigung der Méangel innerhalb einer angemessenen,
vereinbarten Frist.

Erhebliche Mangel

sind festgestellte VerstdRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
Umweltbeeintrachtigungen filhren koénnen. Die Beseitigung der Méngel ist innerhalb einer
festgesetzten Frist mit anschlieBender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mangelbeseitigung soll
zeitnah vor Ort Uberprift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mangel

sind festgestellte Verstdl3e gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen
Umweltbeeintrachtigungen fihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den Betreiber ist
unverzuglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstillegung der Anlage zu prifen. Die
Mangelbeseitigung ist zeitnah zu dberprifen und zu dokumentieren. Fir Anlagen nach der
Industrieemissions-Richtlinie hat die zustdndige Behorde innerhalb von sechs Monaten nach der
Feststellung des  VerstoBes eine  zusatzliche  Vor-Ort-Besichtigung  durchzufihren.



